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INSTRUKCJA INSTALACJI | EKSPLOATACJI

UCHWYTU PRZEGUBOWEGO ULZ-1i ULZ-2

Rysunek zamocowTia lampy LZ

( prawa strona ptatuy dachowego )

lampa LZ

min 30

ptat dachowy

4o0tw.99

42 dla ULZ-1
62 dla ULZ-2

T krawedz zatamania
/AN ptatu dachowego

widok z gory na ptat dachowy

@) - sruba uchwytu

(@- podkfadka 8,4

(3®- podktadka sprez. 8,2
@®- nakretka kotpakowa M8
(5~ podkitadka specjalna

krawedz zatamania

40max | ptatu dachowego

(®- wigzka przewoddw
@- uchwyt

(8- wktadka z nakretkg
(9) - podstawa gumowa
@0)- $ruba M8 x 30




